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Циркуляция ГВС

Из водопровода

В систему ГВС
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PI

К 11

Подпитка системы

теплоснабжения Т94

К 2

К 4

К 7

К 8

К 8

К 7

Резервный контур

На отопление производственных помещений

На воздушные завесы

На отопление АБК
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К10

К10

Резервный контур

На отопление производственных помещений

На воздушные завесы

На отопление АБК



К4

К3

Наименование
Обозначение

К1

Поз.

К2

Масса

ед, кг

Кол.

Приме-

чание

К5

К6

К7

Спецификация на элементы газоходов и

дымовых труб

2шт.

2шт.

Roteks-2000
Пеллетный котел 200 кВт

1шт.

Теплообменник пластинчатый

TG13P-1-55

Смесительный насос

2шт.Расширительный бак 200 л

2шт.
Стабилизатор напряжения

Расходомер 

1 шт.

Стадия Лист Листов

Кол. уч. Подпись№ док.Изм. ДатаЛист

2шт.

котельного контура

Бойлер косвенного

нагрева 1000 л

Тепловой вычислитель

К8

2 шт.

WILO Star-RS 25/8 

Buderus Logalux SF1000.5-C

N-200

PECAHTA ACH-3000/-ЭМ

Карат-РС Ду 50

КАРАТ-307-3V3T3P

К9

1шт.

Насосная подпит. станция

К10

2 шт.

WILO Jet HWJ 50 L 203 EM 

WILO CronoLine-IL 50/120-2,2/2 

Циркуляционный насос

отопительного контура

Н . контр .

ГИП
Начальник ПКБ

Разработал

1шт.

К11

WILO TOP-S 50/15 

Циркуляционный насос

 контура ГВС
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Противопожарный резервуар

ДУ1 Сигмавент 180 НЗ 700х650

ДУ1 Сигмавент 180 НЗ 700х650

ДУ2 Сигмавент 180 НЗ 700х800

ДУ2 Сигмавент 180 НЗ 700х800

ДУ3 Сигмавент 180 НЗ 700х700

ДУ3 Сигмавент 180 НЗ 700х700

ДУ3 Сигмавент 180 НЗ 700х700

ДУ4 Сигмавент 180 НЗ 800х850 ДУ4 Сигмавент 180 НЗ 800х850

ДУ4 Сигмавент 180 НЗ 800х850

ПД3 Сигмавент 180 НЗ 

700х700 L=10780 м3/ч 

ПД3 Сигмавент 180 НЗ 

700х700 L=10780 м3/ч 

ПД2 Сигмавент 180 НЗ 

700х800 L=15270 м3/ч 

ПД1 Сигмавент 180 НЗ 

700х700 L=12940 м3/ч 

ПД4 Сигмавент 180 НЗ 

700х700 L=14060 м3/ч 

ПД4 Сигмавент 180 НЗ 

700х700 L=14060 м3/ч 

В5 VE 100M -2 шт.

В5 VE 100M -3 шт.

В5 VE 100M 

В5 VE 100M 

В5 VE 160M 

В5 VE 160M 

В5 VE 160M 

L=90 м3/ч

L=125 м3/ч

L=350 м3/ч

L=135 м3/ч

L=135 м3/ч

L=350 м3/ч

D315 L=1615 м3/ч

L=110 м3/ч

D100 L=180 м3/ч

D160 

D160 

D200

В2 Дефлектор Д 710.00.000-03 №10 Dy1000

В1 Дефлектор Д 710.00.000-03 №10 Dy1000

В3 Дефлектор Д 710.00.000-03 №10 Dy1000В3 Дефлектор Д 710.00.000-03 №10 Dy1000

В4 Дефлектор Д 710.00.000-03 №10 Dy1000

В4 Дефлектор Д 710.00.000-03 №10 Dy1000

В4 Дефлектор Д 710.00.000-03 №10 Dy1000

В4 Дефлектор Д 710.00.000-03 №10 Dy1000

П1 КВУ-400*400(Р-Ik/220)-ПО 

400х400 L=1515м3/ч 

П2 КВУ-500*400(Р-Ik/220)-ПО 

500х400 L=2200м3/ч 

П3 КВУ-500*400(Р-Ik/220)-ПО 

500х400 L=2100м3/ч 

П3 КВУ-500*400(Р-Ik/220)-ПО 

500х400 L=2100м3/ч 

П4 КВУ-500*400(Р-Ik/220)-ПО 

500х400 L=2950м3/ч 

П4 КВУ-500*400(Р-Ik/220)-ПО 

500х400 L=2100м3/ч 

П4 КВУ-500*400(Р-Ik/220)-ПО 

500х400 L=2100м3/ч 

Клапан воздушный 1000х1000

Клапан воздушный 1000х1000

Клапан воздушный 1000х1000

Клапан воздушный 1000х1000

Клапан воздушный 1000х1000

Клапан воздушный 1000х1000

Клапан воздушный 1000х1000

Клапан воздушный 1000х1000

В3 Дефлектор Д 315.00.000-03 №6 Dy630

Клапан воздушный 600х650

Решетка приточная 

АМН 700х300

Решетка приточная 

АМН 200х100

Решетка приточная 

АМН  200х100

Решетка переточная

АП 300х100

Решетка переточная

АП 300х100

Решетка переточная

АП 200х100

Решетка переточная

АП 350х150

Решетка приточная 

АМН 300х200
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В5 VE 100M -5 шт.

В5 VE 100M 

В5 Канальный вентилятор L=2050 м3/ч
L=95 м3/ч

D100

L=90 м3/ч

D160
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Коллектор отопления 

11 контуров Ду 32

Prado 10-500-400

Prado 21-500-800

Prado 20-500-1100

Prado 20-500-1100

Prado 20-500-400

Prado 20-500-900

Prado 21-500-1000

Prado 21-500-1000

Prado 10-500-400

Prado 10-500-400

Prado 10-500-600

Узел 1

Q=1686 Вт

Q=1686 Вт

Q=1386 Вт

Q=1478 Вт

Q=1478 Вт

Q=639 Вт

Q=1239 Вт

Q=459 Вт

Q=459 Вт

Q=609 Вт

Q=459 Вт

Конвектор электрический Ballu 

Camino Eco BEC/EM-1500

Конвектор электрический Ballu 

Camino Eco BEC/EM-1000
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Prado 11-300-400

Prado 11-300-600 Prado 11-300-600

Prado 10-300-400

Prado 11-500-600

Prado 20-500-1700

Prado 21-500-1800

Prado 20-500-1100

Prado 22-500-1200

Prado 20-500-1100

Prado 20-500-1800

Prado 30-500-900

Prado 30-500-900

Prado 10-300-400

Коллектор отопления

Prado 10-300-600

Prado 20-500-1100

Prado 20-500-1100

Prado 33-500-1200

Prado 22-500-900

Prado 22-500-900

Prado 30-500-900

Prado 30-500-900

Prado 21-500-900

Prado 21-500-800

Prado 21-500-900

Prado 21-500-800

на 9 контуров Ду 25

Коллектор отопления

на 11 контуров Ду 25

Q=577 Вт
Q=577 Вт

Q=445 Вт

Q=465 Вт

Q=377 Вт
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Q=818 Вт

Q=3071 Вт
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Q=1478 Вт

Q=2368 Вт
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Q=1774 Вт

Q=1774 Вт
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